
Spis zawartości opracowania

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji  wod-kan, c.o.,  kotłowni na paliwo
stałe,  wentylacji  mechanicznej  dla  zadania:  "Przebudowa  i  modernizacja  budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby utworzenia Centrum Wspierania Rodziny" w
Pasymiu nr dz.107 obr.4 Gmina Pasym

 
I. Strona tytułowa

II. Spis zawartości opracowania

III. Uprawnienia  budowlane  i  Zaświadczenia  przynależności  do  Izby 

Inżynierów Budownictwa projektantów  branży  sanitarnej.

IV. Opis techniczny i obliczenia

V. Rysunki: 

S-1 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD - KAN

S-2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD - KAN

S-3 RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WOD - KAN

S-4 RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA WOD - KAN

S-5 ROZWINIĘCIE- INSTALACJA WOD - KAN

S-6 SCHEMAT PODŁĄCZENIA PRZEPOMPOWNI

S-7 RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. I C.T.

S-8 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. I C.T.

S-9 RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O. I C.T.

S-10 RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O. I C.T.

S-11 RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O. I C.T.

S-12 ROZWINIĘCIE - INSTALACJA C.O. I C.T.

S-13 RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA

S-14 RZUT I PIĘTRA - WENTYLACJA MECHANICZNA

S-15 RZUT II PIĘTRA - WENTYLACJA MECHANICZNA

S-16 RZUT PODDASZA - WENTYLACJA MECHANICZNA

S-17 RZUT DACHU- WENTYLACJA MECHANICZNA

S-18 PRZEKRÓJ - WENTYLACJA MECHANICZNA


